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ANEXOS 

Anexo 1. Diagramas Unifilares para Acometidas Alimentadas de la Red de Baja Tensión 
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Anexo 2. Diagramas Unifilares para Acometidas en Baja Tensión desde 

Transformadores Exclusivos. 
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Anexo 3. Diagramas Unifilares para Acometidas en MT a Transformadores Exclusivo. 
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Anexo 4. Proceso de Conexión y Desconexión de Medidores en Servicios 

Residenciales. 
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Anexo 5. Alimentación a Usuarios en Urbanizaciones. 
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Anexo 6. Alimentación a Usuarios en Urbanizaciones. 

 
 

 
 

ALTERNATIVA 2 

 
 

 
 

ALTERNATIVA 3 
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Anexo 7. Alimentación a Usuarios con Antejardín y Reja. 

 
 

 
 

a. poste mealico dentro de inmueble   alimentada desde red bt subterranea 

 

 

 
 

 
b. poste metalico dentro de inmueble alimentado desde red b.t aerea 
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Anexo 8. Alimentación a Usuarios en Urbanizaciones Abiertas 
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Anexo 9. Alimentación a Usuarios en Urbanizaciones Abiertas 
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Anexo 10. Acometida desde la Red Aérea. 

 

 
 

ACOMETIDA DESDE LA RED AÉREA TRENZADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACOMETIDA  DESDE  LA RED AÉREA ABIERTA 
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Anexo 11. Conexion estribodesde Red Abierta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETALLE 1 − OJO DE ALUMINIO 

 
 
 
 
 
 

 
DETALLE 2 − ESTRIBO 
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Anexo 12. Conexion desde la Red Abierta Listado de Materiales 
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Anexo 13. Conexión Caja de Derivación y Conexión Acometida (con Tubo Galvanizado). 

 

 
 
 
 

 



DISPAC S.A 
E.S.P 

 

 

NORMA TÉCNICA DE ACOMETIDAS Y MEDIDAS DISPAC 

S.A E.S.P 

Página 141 de 257 
 
 

 

Anexo 14. Conexión Caja de Derivación y Conexión Acometida Listado de Materiales. 
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Anexo 15. Conexión Caja de Derivación y Conexión Acometida (A la Vista). 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
NOTA: 

CCD: CONEXION CAJA DE DERIVACION CA1: CONEXION ACOMETIDA 

AISLAR CONECTORES DE FASE CON CINTA MASTIC SI NO EXISTE CAJA DE DERIVACION EN EL POSTE 
SE DEBERA INSTALAR UNA POR CADA TRES O MAS CLIENTES 
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Anexo 16. Conexión Caja de Derivación y Conexión Acometida Listado de Materiales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONJUNTO CCD: CONEXIÓN DE CAJA DE DERIVACIÓN PARA ACOMETIDA 

 

 
       

 
         

 
      

 
          

 
   

 

 
 
 
 
 

CONJUNTO CA1: CONEXIÓN DE ACOMETIDA 

 

 
         

 
 

 
    

 

 

  

  

 

        

 
  

      

 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM CÓDIGO 
SGA 

DESCRIPCION CANT. UND. 

     

   
 

   
 

  
 

 
 

 
 

 

     

    

 
 

 

 

ITEM CÓDIGO 

SGA 
DESCRIPCION CANT. UND. 
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Anexo 17. Conexión Caja de Derivación y Conexión Acometida (con Platina). 
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Anexo 18. Conexión Caja de Derivación y Conexión Acometida Listado de Materiales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONJUNTO CCD: CONEXIÓN DE CAJA DE DERIVACIÓN PARA ACOMETIDA 

 

 
       

 
         

 
      

 
          

 
   

 

 
 
 
 

 
CONJUNTO CA1: CONEXIÓN DE ACOMETIDA 

 

 
          

 
 

 
    

 

 

  

  

 

        

 
        

 
 
 
 
 
 
 

ITEM CÓDIGO 
SGA 

DESCRIPCION CANT. UND. 

   
 

   
 

   
 

   
 

  
 

 
 

 
 

 

     

    

 
 

 

 

ITEM CÓDIGO 

SGA 
DESCRIPCION CANT. UND. 
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Anexo 19. Instalación de Acometidas sin Red Secundaria. 
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NOTAS: 

1. USAR ACOMETIDA 

2. UTILIZAR NEUTRO MENSAJERO F2 (CABLE DE AAAC No. 2 AWG) 

3. PARA LA INSTALACION DE LA ACOMETIDA, UTILIZAR PINZA DE ANCLAJE DE ACOMETIDA EN EL POSTE MAS CERCANO AL CLIENTE 

4. INSTALAR AMARRAS CADA 3 METROS 

5. MONTAJE PARA TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE 15 Y 25 Kva 

6. AISLAR BUJES SECUNDARIOS DEL TRANSFORMADOR 

7. USAR CAJA DE DERIVACION DE ACOMETIDAS TANTAS COMO SE REQUIERAN 
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Anexo 20. Montaje de Transformador para Sector Facturado por Aforo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

NOTAS: 
1. UTILIZAR  MEDIDOR  15 (100) 

2. MONTAJE PARA TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE 15 Y 25 KVA 

3. CONECTOR BTA: CONECTAR PERFORACIÓN  
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Anexo 21. Alturas Mínimas de Seguridad para Acometidas. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

       

 
 
 
 
 
 

 
NOTA: 

DIMENSIONES EN METROS 
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Anexo 22. Distribución Típica de Ductos y Cámaras 
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Anexo 23. Caja de Inspección para Acometidas en BT. 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

  

 
 

NOTA: 
DIMENSIONES EN MILIMETROS 

LA CONSTRUCCION DE ESTE TIPO DE CAJA NO SERA ACEPTADA PARA ZONAS VEHICULARES NI ENTRADAS A GARAJES LA RESISTENCIA ESPECIFICADA DEL 

CONCRETO SERA DE LA COMPRESION A LOS 28 DIAS 
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Anexo 24. Caja de Inspección para Acometidas en BT (Vista Isométrica). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

 



DISPAC S.A 
E.S.P 

 

 

NORMA TÉCNICA DE ACOMETIDAS Y MEDIDAS DISPAC 

S.A E.S.P 

Página 153 de 257 
 
 

 

Anexo 25. Conversión Aérea a Subterránea en BT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: 

EL DUCTO DEBE SER DE 6 METROS DE LONGITUD DIMENSIONES EN CENTIMETROS 
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Anexo 26. Conversión Aérea a Subterránea en BT. 
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Anexo 27. Conversión Aérea a Subterránea en BT Listado de Materiales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ITEM   CÓDIGO DESCRIPCION 
CANTIDAD 

UND. SAG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTECCION ABIERTA PASO AEREO−SUBTERRANEO 

 

 
    

 
    

 
    

 
 

 
CODO PARA PASO AEREO−SUBTERRANEO SEGUN CALIBRE DE LOS CONDUCTORES 

 

 
   

 
   

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGO UUCC DESCRIPCION UUCC 

  

  

  

 

CODIGO UUCC DESCRIPCION UUCC 
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Anexo 28. Barraje Preformado BT. 
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Anexo 29. Caja de Inspección Metálica. 
 

 
 
 
 
 

A A' 

 

 
CARA SUPERIOR E INFERIOR 

 
 
 
 
 
 

 

    
 

CORTE A−A’ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAPA  DE 1000mm.X1000mm. 
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Anexo 30. Elementos de Puesta a Tierra en BT. 
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Anexo 31. Transferencia del Grupo Electrógeno Después del Equipo de Medida en BT. 
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Anexo 32. Transferencia del Grupo Electrógeno Antes del Armario de Medidores. 
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Anexo 33. Transferencia del Grupo Electrógeno Después del Armario de Medidores. 
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Anexo 34. Suplencia al Mismo Nivel de Tensión. 
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Anexo 35. Suplencia a Diferente Nivel de Tensión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         

 

 

NOTAS: 
−La  medición  podrá  ser  de  dos  o  tres  elementos 

* EQUIPO DE PROTECCION: 
CORTACIRCUITOS, SECCIONADOR CON FUSIBLE O INTERRUPTOR DE ACUERDO CON EL TIPO 
DE SUBESTACIÓN 

 
** EQUIPO DE SECCIONAMIENTO DE ACUERDO CON LA DISTANCIA A LA SUBESTACIÓN Y TOPOLOGÍA DEL CIRCUITO 
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Anexo 36. Caja de Empotrar para Medidor. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

NOTA: 

MC1: CAJA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO MC2: CAJA PARA MEDIDOR TRIFÁSICO DIMENSIONES EN CENTÍMETROS 
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Anexo 37. Caja para Cuatro Medidores. 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

NOTA: A: INTERRUPTOR GENERAL B: BLOQUE DE DISTRIBUCIÓN 

C: INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS CON BLOQUEADOR MECANICO 
D: IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO DIMENSIONES EN CENTIMETROS 
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Anexo 38. Caja para Cuatro Medidores. 

 

 
 
 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: A:  INTERRUPTOR GENERAL B: BLOQUE DE DISTRIBUCIÓN 

C: INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS CON BLOQUEADOR MECÁNICO 
D: IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO DIMENSIONES EN CENTÍMETROS 
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Anexo 39. Caja para Cuatro Medidores. 

 

 
 
 

  
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 

  
   

 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA: 

MC5: CAJA PARA CUATRO MEDIDORES MONOFÁSICOS MC5A: CAJA PARA CUATRO MEDIDORES TRIFÁSICOS DIMENSIONES EN CENTÍMETROS 
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Anexo 40 Tapa de Caja para Medidor Electromecánico. 
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Anexo 41 Tapa de Caja para Medidor Electrónico. 
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Anexo 41. Base de Caja para Medidor (Mecánico o Eléctrónico). 
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Anexo 42. Rejilla para Medidor Electromecánico 
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Anexo 43. Tapón Pasacable. 
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Anexo 44. Detalle Caja Medidor Sencillo. 
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Anexo 45. Caja para Medidor Polifásico. 
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Anexo 46. Rejilla para Medidor Polifásico. 
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Anexo 47. Bloque de Distribución. 
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Anexo 48. Armario para Instalación de Equipo de Medida y Transformador de Corriente en BT. 

 
 

 
 
 

 
VISTA FRONTAL VISTA LATERAL 

 

 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A' CORTE A − A’ 

 
 

DIAGRAMA UNIFILAR 

 
 
 

Compartimiento para: 

 
Transformadores de corriente (uso exclusivo de ECO/ECA) Medidor electrónico (uso exclusivo de ECO/ECA) 

Espacio para interruptor general 

 
 

NOTA: 
Dimensiones en Cms. 
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Anexo 49. Caja para Instalación de Medidor y Bloque de Pruebas para Medida Semi-Directa. 

 

 
 
 
 

 
DETALLE FRONTAL DETALLE FRONTAL PUERTA 

 

 
 

DETALLE LATERAL DETALLE POSTERIOR 
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Anexo 50. Caja para Instalación de Transformador de Corriente para Medida Semi-Directa. 

 
 

 
 
 
 

 

  
DETALLE FRONTAL DETALLE POSTERIOR 

 

 

  
 

DETALLE LATERAL DETALLE LATERAL IZQUIERDO 
 DERECHO 
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Anexo 51. Semi-Directa (Diagramas Unifimilares) 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

CAJAS PARA MEDICIÓN SEMI−DIRECTA 

 

 

  
 

ARMARIO PARA MEDICIÓN  ARMARIO PARA MEDICIÓN 

SEMI−DIRECTA SEMI−DIRECTA VARIOS SERVICIOS 
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Anexo 52. Localización de Equipos de Medición Semi-Directa en Edificaciones (Diagrama 

Unifilar). 

 

 
 
 
 
 

  
 

EQUIPO DE MEDICIÓN SEMI−DIRECTA CERCA DEL ARMARIO DE MEDIDORES 

 

 

 
 
 

 
EQUIPO DE MEDICIÓN SEMI−DIRECTA  EQUIPO DE MEDICIÓN 

SEMI−DIRECTA DERIVADA DEL TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS CERCA AL CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN Y 

DISTANTE DEL ARMARIO DE 
MEDIDORES 
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Anexo 53. Armario Metálico para 9 a 15 Medidores (Acometida por Encima). 

 
 

DETALLE CIERRE DE PUERTAS − 
ARMARIOS 

 
 
 
 
 
 

SIN PUERTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CON PUERTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIAGRAMA UNIFILAR 
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Anexo 54. Armario Metálico para 5 a 10 Medidores (Especificaciones Generales). 
 

  
 
 

 
SIN PUERTA CORTE 

 
 

 
OPCIÓN A 

 

 
OPCIÓN B 

DETALLE CIERRE DE 

PUERTAS − ARMARIOS 

 

CON PUERTA 
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Anexo 55. Armario Metálico para 16 a 24 Medidores (Acometida por Debajo). 

 
 
 
 
 
 
 

 
DETALLE CIERRE DE PUERTAS - ARMARIOS 

 
 
 
 

 
SIN PUERTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CON PUERTA 

 
 

 
NOTAS: DIAGRAMA UNIFILAR 

1.− Dimensiones en mm. 

2.− El hueco pasatubos debe llevar tapa 3.− Compartimientos para: 

1 Interruptor general y barraje 

 
2 Medidores 

 
3 Acometidas a clientes 

 
4.− Este Armario corresponde 16, 18, 21 y 24 usuarios 
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Anexo 56. Bloqueador Mecánico para Interruptores. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA: 

LAS DIMENSIONES DE ESTE ELEMENTO DEPENDERAN 
DEL NUMERO DE CLIENTES Y DEL TAMAÑO DE LOS INTERRUPTORES 
DEBERAN INSTALARSE TANTOS BLOQUEADORES COMO 
PARA PODER EFECTUAR LA LABOR DE SUSPENSIÓN POR LO MENOS AL 40% DE LOS CLIENTES 
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Anexo 57. Armario en Poliéster para 12 Medidores Monofásicos (Acometida por Encima). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIAGRAMA UNIFILAR 
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Anexo 58. Armario en Poliéster para 24 Medidores Monofásicos (Acometida por Debajo). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIAGRAMA UNIFILAR 
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Anexo 59. Dimensiones de Espacio para Medidores en Armarios Metálicos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

   
 

 

   
 
 
 
 

NOTA: 
DIMENSIONES EN CENTÍMETROS 
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Anexo 60. Dimensiones de Espacio para Medidores Trifásicos en Armarios en Poliéster. 

 

 
 

 

   
 

   
 

 
 

 
 
 
 

NOTA: 
DIMENSIONES EN CENTÍMETROS 
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Anexo 61. Dimensiones de Espacio para Medidores Monoásicos en Armarios en Poliéster. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

   
 
 
 
 
 

NOTA: 
DIMENSIONES EN CENTÍMETROS 
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Anexo 62. Señal Preventiva para Ubicación Sobre Puertas  

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

NOTA: 
LAS PLACAS SE REMACHAN SOBRE LA LAMINA DE LAS PUERTAS DIMENSIONES EN MILIMETROS 

EL SIMBOLO DE "TENSION PELIGROSA" DEBE CUMPLIR LA NORMA NEMA KS1 
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Anexo 63. Diagrama Unifilar donde se Localiza la Celda de Medida a 13.2 Kv. 
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Anexo 64. Celda de Medida a 13,2 kV S/E Local. 

 
 
 
 

VISTA FRONTAL SIN PUERTA 

 
 

 
 

VISTA LATERAL 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

DETALLE−A 

 
 

VISTA FRONTAL CON PUERTA INTERIOR 

 
NOTA: 

1−DIMENSIONES  EN  CENTIMETROS 

2−DIMENSIONES  DE  LA  CELDA  110  x  120  x  160 

3−LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE DE LA CELDA CONTENDRA NOMBRE, DIRECCIÓN, TELEFONO, FECHA DE FABRICACIÓN Y No. DE SERIE 
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Anexo 65. Celda de Medida a 13,2 kV Tipo Intemperie. 

 
 

 

  
VISTA FRONTAL SIN PUERTA VISTA LATERAL 
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VISTA FRONTAL CON PUERTA EXTERIOR VISTA FRONTAL CON PUERTA INTERIOR 

 

NOTA: 
1−DIMENSIONES  EN CENTIMETROS 

2−DIMENSIONES  DE  LA  CELDA  110 x  120 x  160 

3−LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE DE LA CELDA CONTENDRA NOMBRE, DIRECCIÓN, TELEFONO, FECHA DE FABRICACIÓN Y No. DE SERIE 
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Anexo 66. Celda de Medida a 13,2 kV Corte A-A. 

 

 
 

DOS ELEMENTOS 

 

  
 
 

TRES ELEMENTOS 
 

 
 

 
 

 

 

NOTA: 
1−DIMENSIONES EN CENTÍMETROS 
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Anexo 67. Detalles de la Celda de Medida a 13.2 kV - Corte B-B. 

 

 
DETALLES  DE  LAS PUERTAS 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

DETALLE−1 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

CORTE B−B DETALLE−2 

 
 
 

 

  
  

 
 

 

 
DETALLE DETALLE−3 

 

 
NOTA: 

LAS  DIMENSIONES  DE  LA  CELDA  DEL  CORTE  B−B  SON:  110  X  120  X 160  CMS 
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Anexo 68. Celda de Medida Obra Civil a 13.2 kV. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA: 

DIMENSIONES EN METROS 

. 
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Anexo 69. Celda de Medida Obra Civil a 34.5 kV con Medición en Dos Elementos  

 
 

VISTA FRONTAL SIN PUERTA 
VISTA LATERAL

 

 

  
 

 

 

 

CORTE−BB 

VISTA FRONTAL CON PUERTA INTERIOR 

 

 

 
 

NOTA: 
1−DIMENSIONES EN  CENTÍMETROS 

2−DIMENSIONES DE LA CELDA 150 x 150 x 220 

3−LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE DE LA CELDA CONTENDRA NOMBRE, DIRECCIÓN, TELEFONO, FECHA DE FABRICACIÓN Y No. DE SERIE 

 

DETALLE−A 
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Anexo 70. Celda de Medida Obra Civil a 34.5 kV con Medicion en Tres Elementos. 

 

 

 

 
 

VISTA FRONTAL SIN PUERTA VISTA LATERAL 
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CORTE−BB 

 
 
 

NOTA: VISTA FRONTAL CON PUERTA INTERIOR 
1−DIMENSIONES  EN  CENTÍMETROS 

2−DIMENSIONES DE LA CELDA 200 x 200 x 220 

3−LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE DE LA CELDA CONTENDRA NOMBRE, DIRECCIÓN, TELEFONO, FECHA DE FABRICACIÓN Y No. DE SERIE 
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Anexo 71. Celda de Medida Obra Civil a 34.5 kV Tipo Intemperie. 

 
 

 
 

 

  

VISTA FRONTAL SIN PUERTA VISTA LATERAL 

  
 

 
VISTA FRONTAL CON PUERTA EXTERIOR VISTA FRONTAL CON PUERTA INTERIOR 

 

 
NOTA: 

1−DIMENSIONES  EN  CENTIMETROS 

2−DIMENSIONES DE LA CELDA 150 x 150 x 220 

3−LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE DE LA CELDA CONTENDRA NOMBRE, DIRECCIÓN, TELEFONO, FECHA DE FABRICACIÓN Y No. DE SERIE 
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Anexo 72. Conexión Medidor Monofásico Bifilar Configuración Simétrica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: 

B.P: BOBINA DE POTENCIAL B.C: BOBINA DE CORRIENTE 
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Anexo 73. Conexión Medidor Monofásico Bifilar Configuración Asimétrica  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

 

 
 

 

 
 

NOTA: 
B.P: BOBINA DE POTENCIAL B.C: BOBINA DE CORRIENTE 
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Anexo 74. Conexión Medidor Monofásico Trifilar Configuración Simétrica-Neutro Directo. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA: 

B.P: BOBINA DE POTENCIAL B.C: BOBINA DE CORRIENTE 
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Anexo 75. Conexión Medidor Monofásico Trifilar Configuración Asimétrica- 

Neutro Directo 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA: 

B.P: BOBINA DE POTENCIAL B.C: BOBINA DE CORRIENTE 
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Anexo 76. Conexión Medidor Bifásico Trifilar Configuración Simétrica- 
Neutro Incorporado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA: 

B.P: BOBINA DE POTENCIAL B.C: BOBINA DE CORRIENTE 
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Anexo 77. Conexión Medidor Bifásico Trifilar Configuración Asimétrica- 

Neutro Incorporado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: 
B.P: BOBINA DE POTENCIAL 

B.C: BOBINA DE CORRIENTE 
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Anexo 78. Conexión Medidor Trifásico Tetrafilar Configuración Simétrica  

con indicador de DM 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

NOTA: 
B.P: BOBINA DE POTENCIAL B.C: BOBINA DE CORRIENTE 

M: MOTOR DE LA DEMANDA MÁXIMA 
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Anexo 79. Conexión Medidor Trifásico Tetrafilar Configuración Asimétrica 

con indicador de DM 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: 
B.P: BOBINA DE POTENCIAL B.C: BOBINA DE CORRIENTE 

M: MOTOR DE LA DEMANDA MÁXIMA 
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Anexo 80. Conexión Medidor Trifásico Tetrafilar Configuración Simétrica. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

NOTA: 
B.P: BOBINA DE POTENCIAL B.C: BOBINA DE CORRIENTE 
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Anexo 81. Conexión Medidor Trifásico Tetrafilar Configuración Asimétrica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
    

  
 

   

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: 
B.P: BOBINA DE POTENCIAL B.C: BOBINA DE CORRIENTE 
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Anexo 82. Medición Trifásica Tetrafilar Semi-Directa Asimétrica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: 
B.P: BOBINA DE POTENCIAL B.C: BOBINA DE CORRIENTE 
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Anexo 83. Medición Trifásica Tetrafilar Semi-Directa para Energía Reactiva. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: 
B.P: BOBINA DE POTENCIAL B.C: BOBINA DE CORRIENTE 
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Anexo 84. Medición por Media Tensión de Dos Elementos Utilizando Medidor Electrónico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA: 

B.P: BOBINA DE POTENCIAL B.C: BOBINA DE CORRIENTE 
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Anexo 85. Medición Indirecta de Dos Elementos por Media Tensión. 
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Anexo 86. Medición Indirecta de Tres Elementos por Media Tensión. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



DISPAC S.A 
E.S.P 

 

 

NORMA TÉCNICA DE ACOMETIDAS Y MEDIDAS DISPAC 

S.A E.S.P 

Página 218 de 257 
 
 

 

Anexo 87. Bloque de Conexión y Prueba (Vista Lateral Derecha). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: 
DIMENSIONES EN MILIMETROS 
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Anexo 88. Bloque de Conexión y Prueba (Vista Lateral Izquierda). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: 
DIMENSIONES EN MILIMETROS 
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Anexo 89. Bloque de Conexión y Prueba (Vista de Planta). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA: 

DIMENSIONES EN MM 
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Anexo 90. Bloque de Conexión y Prueba Vista Frontal y Vista Posterior. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: 
DIMENSIONES EN MM 
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Anexo 91. Montaje de Equipo de Medición Semidirecta Tipo Exterior 
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Anexo 92. Montaje de Equipo de Medición Semidirecta Tipo Exterior (Listado de Materiales) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
         

 
      

 
        

 
        

 
        

 
        

 
       

 
        

 
          

ITEM 
CÓDIGO 

SGA 
DESCRIPCION CANT. UND. 
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Anexo 93. Montaje de Equipo de Medida en Media Tensión (Dos Elementos). 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
NOTA: 

CONJUNTOS MB 01 : 13.2 KV 
CONJUNTOS MC 01 : 34.5 KV 
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Anexo 94. Montaje de Equipo de Medida en Media Tensión (Dos Elementos) Listado de 

Materiales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ITEM    
CÓDIGO DESCRIPCION 

CANTIDAD 
UND. SGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: 
CONJUNTOS  MB  01  :  13.2  KV 

CONJUNTOS MC 01 : 34.5 KV 
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Anexo 95. Montaje de Equipo de Medida en Media Tensión (Dos Elementos) Montaje en Murete. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
NOTA: 

CONJUNTOS MB 01A : 13.2 KV 
CONJUNTOS MC 01A : 34.5 KV 
DIMENSIONES EN METROS 
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Anexo 96. Montaje de Equipo de Medida en Media Tensión (Dos Elementos) Montaje en Murete 

Listado de Materiales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM     CÓDIGO DESCRIPCION 
CANTIDAD 

UND. SGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: 
CONJUNTOS  MB  01A  :  13.2  KV CONJUNTOS MC 01A : 34.5 KV 
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Anexo 97. Montaje de Equipo de Medida en Media Tensión (Dos Elementos) configuración 

en Bandera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 

 
DETALLE CONEXIÓN CORTACIRCUITO Y PARARRAYO 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: 
CONJUNTOS MB 01B : 13.2 KV 
CONJUNTOS MC 01B : 34.5 KV 
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Anexo 98. Montaje de Equipo de Medida en Media Tensión (Dos Elementos) configuración 

en Bandera. Listado de Materiales. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ITEM    CÓDIGO DESCRIPCION 

CANTIDAD 
UND. SGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA: 

CONJUNTOS  MB  01B  :  13.2  KV CONJUNTOS MC 01B : 34.5 KV 
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Anexo 99. Montaje de Equipo de Medida en Media Tensión (Tres Elementos). 

 
 

 

 

 
 
 

NOTA: 
CONJUNTOS  MB  01 : 13.2  KV 
CONJUNTOS MC 01 : 34.5 KV 
DIMENSIONES EN METROS 
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Anexo 100. Montaje de Equipo de Medida en Media Tensión (Tres Elementos). Listado de 

Materiales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ITEM    CÓDIGO DESCRIPCION 

CANTIDAD 
UND. SGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA: 

CONJUNTOS  MB  01 : 13.2 KV 

CONJUNTOS MC 01 : 34.5 KV 
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Anexo 101. Montaje de Equipo de Medida en Media Tensión (Tres Elementos) Montaje en 

Murete. 

 
 

 
 
 
 

 
 

   

 
NOTA: 

CONJUNTOS  MB  01  :  13.2  KV 

CONJUNTOS MC 01 : 34.5 KV 
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Anexo 102. Montaje de Equipo de Medida en Media Tensión (Tres Elementos) Montaje en 

Murete. Listado de Materiales. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ITEM     

CÓDIGO DESCRIPCION 
CANTIDAD 

UND. SGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: 
CONJUNTOS MB 01 : 13.2 KV 
CONJUNTOS MC 01 : 34.5 KV 
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Anexo 103. Montaje de Equipo de Medida en Media Tensión (Tres Elementos) Configuración en 

Bandera. 

 
 

 

 
NOTA: 

CONJUNTOS  MB  01B  : 13.2  KV CONJUNTOS MC 01B : 34.5 KV 
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Anexo 104. Montaje de Equipo de Medida en Media Tensión (Tres Elementos) Configuración en 

Bandera. Listado de Materiales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ITEM    CÓDIGO DESCRIPCION 

CANTIDAD 
UND. SGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA: 

CONJUNTOS  MB  01B  :  13.2  KV CONJUNTOS MC 01B : 34.5 KV 
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Anexo 105. Transformador de Corriente Tipo Interior  

 
 
 

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 

TIPO INTERIOR 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

. 

RTC 
CLASE 

O EXACTITUD 
POTENCIA 

DE EXACTITUD 

20 / 5 0,5 5 VA 

100 / 5 0,5 5 VA 

500 / 5 0,5 5 VA 

 

RTC 
CLASE 

O EXACTITUD 
AISLAMIENTO 

EXTERNO 
POTENCIA 

DE EXACTITUD 

600 / 5 0,5 600 V 5 VA 

1200 / 5 0,5 600 V 5 VA 
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Anexo 106. Transformador de Corriente Tipo Exterior  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

RTC 
CLASE 

O EXACTITUD 
POTENCIA 

DE EXACTITUD 

20 / 5 0,5 5 VA 

100 / 5 0,5 5 VA 

500 / 5 0,5 5 VA 

 

RTC 
CLASE 

O EXACTITUD 
AISLAMIENTO 

EXTERNO 
POTENCIA 

DE EXACTITUD 

600 / 5 0,5 600 V 5 VA 

1200 / 5 0,5 600 V 5 VA 
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Anexo 107. Transformador de Tensión Tipo Interior  

 
 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

RELACIÓN 
PRIMARIA 

RELACIÓN 
SECUNDARIA 

POTENCIA DE 
EXACTITUD 

CLASE 
DE EXACTITUD 

14400 /   3 120 / 3 25 VA 0.5 

 

RELACIÓN 
PRIMARIA 

RELACIÓN 
SECUNDARIA 

POTENCIA DE 
EXACTITUD 

CLASE 
DE EXACTITUD 

14400 /   3 120 / 3 25 VA 0.5 
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Anexo 108. Transformador de Tensión Tipo Exterior. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

RELACIÓN 
PRIMARIA 

RELACIÓN 
SECUNDARIA 

POTENCIA DE 
EXACTITUD 

CLASE 
DE EXACTITUD 

14400  /   3 120 / 3 25 VA 0.5 

 

RELACIÓN 
PRIMARIA 

RELACIÓN 
SECUNDARIA 

POTENCIA DE 
EXACTITUD 

CLASE 
DE EXACTITUD 

14400  /   3 120 / 3 25 VA 0.5 
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Anexo 109. Conexión Caja de Derivación en El Vano. 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
NOTA: 

AISLAR CONECTORES DE FASE CON CINTA MASTIC DIMENSIONES EN METROS 
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Anexo 110. Conexión Caja de Derivación en el Vano (Listado de Materiales) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONEXIÓN CAJA DE DERIVACIÓN EN EL VANO 

 
 
 

       

 
        

 
        

 
       

 
          

 
          

 
 

         

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM 
CÓDIGO 

SGA 
DESCRIPCION CANT. UND. 

     

     

  
 

   

     

  
 

   

     

     

     

     

     

 



DISPAC S.A 
E.S.P 

 

 

NORMA TÉCNICA DE ACOMETIDAS Y MEDIDAS DISPAC 

S.A E.S.P 

Página 242 de 257 

 
 

Anexo 111. Centros de Transformación 
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Anexo 112. Centros de Transformación 
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Anexo 113. Centros de Transformación 
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Anexo 114. Centros de Transformación 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TECHO DE ABRIR 

   

  
 
 

 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA 

 
 

 
 
 
 
 

 
ESTRUCTURA 

   
PUERTA PUERTA 

 

  
PLACA IDENTIFICACIÓN 

  

P ELIGRO ALTA TENSIÓN PELIGRO ALTA 
TENSIÓN 

DEL FABRICANTE   

 
TAPA DE CERRADURA 

 
SEÑALES PREVENTIVAS 

  

ACCESO 
   

ILUMINACIÓN
 
VENTANA DE 

   

INTERIOR MANIJA INSPACCIÓN    

 
 
 

 
MALLA METÁLICA EXPANDIDA O CELOSÍA 

   

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 

 
CELOSÍA PARA 

 

 
 

  VENTILACIÓN  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

PELIGRO ALTA TENSIÓN 

 

   

 
 
 

 

CELDA PARA TRAFO TIPO SECO DE 
150 KVA 
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Anexo 115. Centros de Transformación 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
    

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  

 

  
 

 
 

CAPACIDAD DIMENSIONES MM 

KVA A B C 

30 1000 1100 1800 

45 1200 1100 1800 

75 1500 1200 1800 

112.5 1600 1400 1800 

150 1600 1500 1800 

225 1800 1600 1800 

300 2000 2000 1800 

400 2000 2000 2200 

500 2500 2500 2200 

630 2500 2500 2200 

750 2500 2500 2200 

800 2500 2500 2200 

1000 2500 2500 (5) 
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Anexo 116. Centros de Transformación 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

  
 

 

 

TRANSFORMADOR 
 

DIMENSIONES DEL LOCAL (mm) 

KVA A B C 

30-45-75 1500 1500 1500 

112.5-150-225 2000 2000 1800 

300-400 2500 2000 1800 

500-630-750-800 2000 2500 2000 

1000 3000 2500 * 
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Anexo 117. Centros de Transformación 
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Anexo 118. Centros de Transformación  
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Anexo 119. Centros de Transformación 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 

  
 

 

 

  



DISPAC S.A 
E.S.P 

 

 

NORMA TÉCNICA DE ACOMETIDAS Y MEDIDAS DISPAC 

S.A E.S.P 

Página 252 de 257 
 
 

Anexo 120. Centros de Transformación 
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Anexo 121. Centros de Transformación 
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Anexo 122. Centros de Transformación 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOMO PARA VENTILACIÓN 

Y EXPLOSIÓN A    

 
 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 

MALLA METALICA 

EXPANDIDA O CELOSIA 

 
 

h 

 
TAPA REMOVIBLE PARA 

SEÑALES PREVENTIVAS PERMITIR EL PASO DE LOS 

CABLES DE M.T Y B.T 

MALLA METALICA 

EXPANDIDA O CELOSIA 

 
 
 

 
 

 
 

 
A 

 
 

 
h 

  

 
 

 
FRENTE DE LA CELDA 

VISTA DE PLANTA 

CAPACIDAD DIMENSIONES MM 

KVA A B C 

30 1600 1200 1900 

45 1600 1200 1900 

75 1600 1200 1900 

112.5 1700 1300 1900 

150 1700 1300 1900 

225 1800 1300 2000 

300 1800 1500 2000 

400 1900 1500 2000 

500 1900 1500 2200 

630 2000 1500 2300 

750 2000 1500 2300 

800 2200 1500 2300 

1000 2200 1600 2300 
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Anexo 123. Centros de Transformación 
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Anexo 124. Centros de Transformación 
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Anexo 125. Centros de Transformación 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

 

 
  

  
 
 

 

 


